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DIENSTLEISTUNG LECKÜBERWACHUNG

LEAKGUARD BASIC ANSCHLUSS ELEKTRISCH 

Rücklauf

Vorlauf

Abzweigdose UNIV

Empfohlen Kabel 0.8 mm2 abgeschirmt / bauseits

L1 N

RJ45

Prozessleitsystem PLS 

oder optischer, oder 

akustischer Alarm

Netzkabel mit Stecker

In Lieferung enthalten

Steckdose kundenseitig.

Montage unmittelbar 

beim Leakguard.
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DE

Rohranschluss-

überwachung!

Parametrierung 

Auslesung Messdaten


