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SURVEILLANCE DES FUITES

FICHE TECHNIQUE SUR LE RACCORDEMENT DES FILS
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Les raccordements doivent 

être accessibles à tout 

moment !

Éviter les espaces fermés à 

clé (p. ex. les caves privées) !

Introduire la gaine 

thermorétractable 

jusque dans la boîte de 

dérivation !
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SURVEILLANCE DES FUITES

RACCORDEMENT DES FILS AVEC BORNE D'EXTRÉMITÉ EASY VERS LEAKGUARD
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SURVEILLANCE DES FUITES

RACCORDEMENT DES FILS AVEC BOÎTE DE DÉRIVATION UNIV VERS LEAKGUARD
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SURVEILLANCE DES FUITES

RACCORDEMENT DES FILS AVEC BOÎTE DE DÉRIVATION UNIV VERS PIPEMONITOR
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Pour le raccordement de l'aller et

du retour

Un bornier supplémentaire bleu 

avec 5 bornes de 2 

emplacements

sur rail DIN

Pour le raccordement de l'aller ou du 

retour
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